AUTORISATION DE TRAVAUX

@Oz.m’r;] ) KQOZ.%,D D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
COMMUNE DE S5EME CATEGORIE
CROZON DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT

DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX N°® AT 029 042 25 00006
DEPOSEE LE 23/06/2025

CC presqu'ile de Crozon-aulne maritime

PAR représentée par Monsieur KERNEIS Mickael
ZA KERDANVEZ

BESEIRANT 29160 CROZON

POUR Petite créche

SUR UN TERRAIN SIS RES DU CRE

Le Maire,

Vu la demande de autorisation de construire susvisée,

Vu le code de la construction et de 'habitation, notamment les articles L111-7 et L111-8,

Vu le décret n® 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif a la sécurité et a {'accessibilité des établissements recevant du
public, modifiant le code de la construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code de
|'urbanisme,

Vu larrété du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de construction,
d'aménagement ou de modification d'un établissement recevant du public avec les régles d'accessibilité aux personnes
handicapées,

Vu I'avis Favorable du SDIS 29_"Service ERP 5ud" en date du 17 juillet 2025

Vu 'avis Favorable du Sous-commission d'accessibilité - DDTM-SH-LSRC en date du 04 novembre 2025,

ARRETE
ARTICLE 1: - La demande autorisation de construire est accordeée.

ARTICLE 2 : - Uattention du bénéficiaire de la présente autorisation est attirée sur le fait que les observations des
commissions d’accessibilité et de sécurité devront étre levées avant ouverture au public ; l'autorisation d'ouverture
pourrait &tre refusée si les régles d'accessibilité et de sécurité incendie n'étaient pas respectées

ARTICLE 3 : A I'achévement des travaux, conformément a |'article R.165-3 du code de la construction et de I’habitation, le
demandeur preduira une attestation de conformité de son établissement aux exigences d'accessibilité en vigueur a la date
de dépbt de sa demande.

ARTICLE 4 : A I'achévement des travaux, conformément aux articles R.122-5 et R.143-38 du code de la construction et de
I"habitation, I'exploitant demande au maire |'autorisation d'ouverture au public, sauf pour les établissements de Se
catégorie ne comportant pas de locaux d’hébergement pour le public.

Article 5 : L'exploitant est tenu de maintenir son établissement en conformité avec les dispositions du code de la
construction et de I'habitation et du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique précités.



Le présent arrété concerne uniquement la demande d'autorisation de construire, d’aménager ou de maodifier un
etablissemnent recevant du public enregistrée sous le n®«DOSSIERNOM». Toute modification de cet établissement devra

faire I'objet d’une nouvelle demande.

ARTICLE 6 . Le présent arrété peut fare I'objet d'un recours contentieux auprés du tribunal administratif de Rennes, dans
un délai de deux mois & compter de sa publication. { Hote! de Bizien 3, Contour de fa Motte C544416 35044 Rennes Cedex
Téléphone ' 02 23 21 28 28 Courriel : greffe ta-rennes@juradm fr)

Fait a Crozon
Le 13 novembre 2025
L Adjgint délégué

s

ey

Frangois-Xavier DEFLOU

La présente décision est transmuse au représentant de FEtat dans les conditions prévues gux articles [ 2131-7 et L 2131-2 du code général des
coflectivités territoriales
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REPUBLIQUE
FRANCAISE
Equitt
Fraternité
PREFET DU FINISTERE
Direction départementale des COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE

territoires et de la mer

DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

DDTM 29/SHC/ULSRC
Sihaction (R OHE Sons-commission d'accessibilité
Tél. 0298765062 Réunion du mardi 4 novembre 2025

Ehesiien canbst ¥ fmigiere ¢o0s |7

AVIS DE LA CCDSA RELATIF A L'ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES HANDICAPEES
Procés verbal de la réunion

Textes de référence

Code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L.161-1 et suivants, L.122-3 et sui-
vants, et les articles R.162-1 a R.164-6 et suivants ;

Armrété du 8 décembre 2014 modifié fixant les dispositions prises pour |'application des articles
R.164-1 4 R.164-4 du code de la construction et de I'habitation et de 'article 14 du décret n® 2006-
555 relatives & l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés
dans un cadre biti existant et des installations existantes ouvertes au public ;

Arrété du 20 avril 2017 relatif 4 Faccessibilité aux personnes handicapées des établissements rece-
vant du public lors de leur construction et des installations ouvertes au public lors de leur aménage-
ment ;

DOSSIER N° AT 029 042 25 0 0006
Service urbanisme : Commune de CROZON - Mail : urban e d@erazon bzl

Commune ;: CROZON

Demandeur : M KERNEIS Mickael

Adresse du demandeur : ZA Kerdanvez 29160 CROZON
Nom établissement : petite créche Les Poussins
Adresse des travaux : Résidence du Cré 29160 CROZON
Type : R / Catégorie ERP : 5



Nature des travaux : Travaux d'aménagement, modification de la fagade.
~ Remplacement des revétements de sol ;

— Remplacement des huisseries.

Demande de dérogation : non

MOTIVATION :
- sur l'autorisation : Favorable
PRESCRIPTIONS :

~ Porte d'accés : les parties vitrées devront étre signalées pour les personnes déficientes visuelles,
l'effort d'ouverture de porte devra étre inférieur a une résistance de 50 newtons - Cf, article 10 de ['ar-
rété du 08/12/2014 ;

Aménagement d'intérieur :

— Les revétements de sols, murs et plafonds seront de couleur contrastée, & une valeur recommandée
d'au moins 70 %, pour mieux se repérer dans les lieux ;

— L'éclairage devra étre d'une valeur d'intensité moyenne de 100 lux au niveau des circulations inté-
rieures horizontales et de 200 lux au niveau du bureau accueillant du public - Cf. article 14 de arrété
du 08/12/2014 ;

— Le bureau d'accueil du public devra étre accessible aux personnes a mobilité réduite - Cf. article 11
de l'arrété du 08/12/2014.

— Une artestation d'accessibilité devra étre transmise au service urbanisme en fin de travaux (Cf, ar-
ticle R. 165-3 du Code de la Construction et de I'Habitation).

~ Pour rappel, il vous appartient d'élaborer le registre public d'accessibilité de votre établissement.
Afin de vous aider, vous pouvez consulter le site de la Délégation Ministérielle a I'Accessibilité .

RECOMMANDATION ¢
=Pour une meilleure infurmation de vos clients, pensez a renselgner les caracténistiques de votre éta-
blissement ef quelques clicy sur le site

AhR kA iRk ihikk

AVIS DE LA COMMISSION :
La commission émet un avis faverable 2 la réalisation de ce projet. Cet avis est assorti des prescrip-
tions et recommandation énumeérées ci-dessus.

A QUIMPER, le mardi 4 novembre 2025
Pour le Préfet
La présidente de la commission

ra
A

Mme DBLMAZON Annick

AT 029 042 25 0 0006



Le 17/07/2025

R Mairie
SDIS 29 Place Léon Blum
29160 CROZON
SERVICE DEPARTEMENTAL D' INCENDIE

ET DE SECOURS DU FINISTERE

Secrétariat Secrétariat

Gp E R Arrondissements Brest-Morlaix Arrondissements Quimper-Chéteaulin

0279181440 ou 0279181441 0279181263 ou 0279181264

Ereupernent Prévention et Evalation des Risques grpt.prevention-evaluationdesrisguesi@sd|s29.fr

Dossier suivi par le Lieutenant Yann CLERGUE

RAPPORT D’ETUDE
ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC

Etablissement

Dénomination | Petite Créche Les Poussins

Adresse 59 rue Alsace Lorraine - 29160 Crozon

Numéro de dossier 90699

Classement avant étude Type: R Catégorie : 5° sans locaux a sommeil
Classement aprés étude Type:R Catégorie : 5° sans locaux a sommeil

Identification de la demande

Pétitionnaire | M. Mickaél Kerneis — Président de la Commun;uté de communes de
la Presqu’ile de Crozon - Aulne Maritime

Service instructeur Mairie

Document d'urbanisme AT 029 042 25 00006 en date du 23 juin 2025

Objet Réfection du revétement de sol_et_ remplacement des huisseries

Date de réception du dossier |27 juin 2025
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| Descriptif de la demande

Selon la déclaration du maitre d’'ouvrage, 1a notice de sécurité présente :

«Le projet concerne la rénovation intérieure et le remplacement d'huisseries d'une créche {20 places).
L'établissement occupe le RDC d'un batiment habitation de la deuxiéme famille en R+2 et est isolé des tiers
latéraux et superposés.»

1. Calculs des effectifs

Conformément a /article PE 3 du réglement de sécurite, l'effectif est déterminé suivant le mode de calcul
propre a chaque type dactivité fixe dans le titre If du fivre IT et dans fe livre IV,

Niveau Désignationde | Article / Mode Valeur de | Effectif Effectif Effectif
l'espace de calcul référence | public | personnel total
RDC Créche BZsdlEcharation 249 m? 20 7 27
contrdlée
Total établissement 20 7 27

II. Classement de |'établissement

Effectif public admissible 20

Type d’activité R Catégorie 5° sans locaux a sommeil

lll. Textes réglementaires applicables

Compte tenu du classement de |'établissement, il est assujetti aux textes suivants dans le domaine de la
sécurité incendie :

* Code de la Construction et de I'Habhitation {CCH)

* Décret n® 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif & la Commission Consultative Départementale de
Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.5.A)

* Arrété n® 29-2024-09-25-00006 du 25 septembre 2024 du Préfet du Finistére relatif a la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité

e Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

o Arrété Préfectoral n® 29-2025-03-28-00004 du 28 mars 2025 portant approbation de la révision du
Reglement Départemental de la Défense Extérieure Contre I'Incendie

e Arrété du 22 juin 1990 modifié portant approbation de dispositions complétant le réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panigue dans les établissements recevant du public de
Se catégorie
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IV. Dégagements

. Effectifs cumulés )
£ane Niveau . Dégagements exigés  Dégagements prévus
des niveaux
1 dégt. de 1,40 m sur ,
Créche RDC 27 extérieur < 25 m 1 degt. de 1,40 m +

{< 51 pers.} 1 dégt. de 0,90 m

V. Défense Extérieure Contre I'Incendie

En application du Réglement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie, I'établissement
requiert les besoins suivants :

) ) Besoin minimal en eau Point d’Eau Incendie (PEl)
Surface développée ure ' Nomb
-~ . urée antité r .
retenue* Débit horaire |, . Qu’ s . ? Distance**
d’extinction d’eau autorisé
S0 m? < x < 250 m? 30 m*/h sur 2 h soit 60 m* 1 PE| 200 m

* It s’agit de la plus grande surface non recoupée par des parois Coupe-Feu (CF} 1 heure au minimum.
** Distance maximale exigée régiementairemant entre le 1% PEI et 'entrée principale de |'établissement

Apres consultation des données publiques GéoBretagne, les ressources actuelles sont :

Suffisantes

VI. Prescriptions

Compte tenu du dossier présenté, le projet fait I'objet des prescriptions suivantes :

N°1 Isoler la cuisine et les espaces rangements par des murs et des planchers coupe-feu de degré
1 heure ainsi que par une porte d’'intercommunication qui soit coupe-feu de degré 1/2 heure et
munie d’un ferme-porte.

Arrété du 22 juin 1990 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public de Se catégorie - PE §

N°2 Doter |'établissement d'extincteurs portatifs judicieusement répartis et appropriés aux risques,
notamment é&lectriques. Il existe au moins un extincteur portatif 4 eau pulvérisée d'une capacité
minimale de 6 litres pour 300 métres carrés de plancher. | existe au meins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques
électriques, ils sont dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.

Arrété du 22 juin 1990 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public de S5e catégorie - PE 26

N°3  Doter I'établissement d'un équipement d'alarme. Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas
permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans |'établissement. Il doit étre
audible de tout point du batiment pendant le temps nécessaire a I'évacuation. Le choix du
matériel d'alarme est laissé a l'initiative de |'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité.

Arrété du 22 juin 1990 modifié portant approbation du réglerment de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public de 5e catégorie - PE 27
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N°4  Doter I'établissement d'un moyen de téléphonie permettant d’appeler les secours en cas de
sinistre.

Il peut s'agir :
e d’un téléphone fixe traditionnel (RTC) ;

* d'une téléphonie par box internet {VoIP) dont I'alimentation doit étre secourue pendant au
moins 1 heure par I'adjonction d’'une batterie intercalée entre la prise secteur et la box ADSL ;

* par un téléphone mobile {GSM) disposant en permanence d'une autenomie d'au mains 1 heure
et sous réserve que I'établissement soit a porté de réseau de I'opérateur de téléphonie.

Afficher bien en vue (de préférence a 'accueil) :

e le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;

* les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre,

Arrété du 22 juin 1990 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant du public de 5e catégorie - PE 27 §3 et §4

N°5  instruire le personnel sur la conduite a tenir en cas d’incendie et notamment sur les domaines
suivants :

* le déclenchement et fa signification du signal d’alarme ;

* |a mise en sécurité de certaines installations techniques {ex : coupure gaz et électricité des
moyens de cuisson, chaufferie,...) ;

¢+ la manipulation des extincteurs ;

« |'évacuation du public et notamment la vacuité des dégagements et la permanence des
cheminements d'évacuations (réalisation d’exercice d'évacuation) ;

* |'appel et l'accueil des secours ;
* les consignes particulieres liées a I'établissement.

Arréte du 22 juin 1990 modifié portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panigue
dans les étabiissements recevant du public de 5e catégorie - PE 27 §5

Vil. Visite avant ouverture au public

Au regard de Varticle R. 143-14 du Code de la Construction et de I'Habitation, du décret n° 95-260 du
8 mars 1995 précité, de larrété du Préfet du Finistére relatif & la Commission Consultative
Départementale de la Sécurité et de 'Accessibilité précité, de 'arrété du 22 juin 1990 précité et leurs
circulaires d'application, aucune visite d'ouverture ou périodique n'est systématiqguement imposée aux
établissements de 5° catégorie ne comportant pas de locaux 3 sommeil, sauf 3 la demande de 'autorité
de police administrative en cas de dangers graves ou imminents encourus par le public recu dans
I'exploitation,
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VIIl. Avis sur le projet

Aprés étude, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du FINISTERE émet un avis :

au projet référencé AT 029 042 25 00006

FAVORABLE Petite Créche Les Poussins

A

Pour le Directeur Départemental
p—— =
Le Chef du Groupement
Prévention et Evaluation des Risques

ttlt

o

Lieutenant-Colonel Matthieu FAURE
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